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ADDOLCITORE GENERATORE DI CALORE VIESSMANN VITOCROSSAL 200 GENERATORE DI CALORE VIESSMANN VITOCROSSAL 200
ADDOLCITORE DOSATORE DI SALIDI QLLIT Pot utile 285-311 kW Pot utile 285-311 kW

ARGENTO CILLICHEMIE
MOD. DOSAMAT

Port 2,2 mc/h

BRUCIATORE VIESSMANN MATRIX AD IRRAGGIAMENTO

BRUCIATORE VIESSMANN MATRIX AD IRRAGGIAMENTO

LEGENDA SIMBOLI
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E. Regolafore eleffranico

Valvola diinferceffazione Vaso di espansione di fipo chiuso

Valvala di non rifarno

Valvola di faratura

Valvola a tre vie con comando manuale
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Valvola a due vie con servocomando eleffrico
Sonda temperatura esferna

Valvola a fre vie con servocomando eleffrico
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Sonda temperatura mandata
Valvola a quattro vie con servocomando
eleftrico = Sonda femperatura ad immersione

Valvola di infercettazione combustibile
Confatore di calore

Elettrovalvola di inferceftfazione combustibile
Giunfo antivibrante

Filtroa Y
+ Presa di pressione

Giunfo antivibrante

%
7

Filfro gas

Pozzetto di confrollo
Regolatore pressione gas

Termosfato diregolazione

Jy Giunto dielettrico
Termosfato di blocco
K Confafore acqua
Pressosfafo diblocco = Contatore acqua eleffronico con

collegamento bus
Flussostafo
Filtro trattamenfo acqua
Manometfro con presa di pressione

per collaudo ISPESL
Dosatore idrodinamico di orfo polifosfat

Manometro

Valvola a riempimento automafico
con manomefro

Termomefro

Riduftore di pressione
Valvola di sicurezza
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Miscelafore fermostatico

Eleffropompa singola Disconnettore

Eleffropompa gemellare Defangatfore/disareatore

Affidamento del ‘Servizio Energia” ex art. 1, comma, 1 lett. p), del

D.P.R. 412/1993 s.m.i. con fornitura di combustibile,conduzione e
manutenzione, reperibilitd, pronto intervento e riqualificazione tecnologica
degli impianti termici nelle strutture di proprietd o nella disponibilitd
del’Amministrazione Comunale.

Servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria e/o riqualificazione.
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Via Vittorio Emanuele, 4 CODOGNO
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE DOCUMENTO SONO DI NATURA RISERVATA E DI ESCLUSIVA PROPRIETA DELLA OLICAR SPA E* FATTO ESPRESSO DIVIETO AL DESTINATARIQ DEL PRESENTE DOCUMENTO

1.DI COPIARE, RISTAMPARE 0 RIPRODURRE IN ALTRO MODO LE INFORMAZIONI 0 ANCHE SOLO UNA PARTE DELLE STESSE;

2. DIFORNIRE, RIVELARE, DIVULGARE, ASSEGNARE 0 METTERE IN QUALSIASI ALTRO MODO A DISPOSIZIONE LE INFORMAZIONI, 0 PARTE DELLE STESSE, Al SUOI DIPENDENTI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI CHE RISULTANO PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL
DOCUMENTO, 0 A TERZI

IL DESTINATARIO DEL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA" ALTRESI PRENDERE TUTTE LE RAGIONEVOLI PRECAUZIONI PER PREVENIRE QUALSIASI RIPRODUZIONE, DIVULGAZIONE OD UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREVISTIIN
RELAZIONE ALLA NATURA E ALLE FINALITA' DEL DOCUMENTO, NONCHE' QUALSIASI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DI PERSONE NON AUTORIZZATE




