LE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE
LEGENDA SIMBOLI

PARTICOLARE  ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA
MIGLIORATIVE PROPOSTE SONO INDICATE

MEDIANTE COLORAZIONE VERDE

(assetta diderivazione

LE OPERE DIRIQUALIFICAZIONE
m (Quadro di profezione e comando cenfrale fermica
MINIMALE SONC INDICATE
QCT

_ | MEDIANTE COLORAZIONE AZZURRA
Plafaniera per lampade fluorescenfi con schermo in policarbonato in esecuzione
sfagna fissafa a soffiffo, pofenza come indicato

Pompa di circolazione

Tubo rigido n pyc/mefallo

LE OPERE DI ADEGUAMENTO
Punfo luce di emergenza realizzato in maferiale plastico, complefo di lampada

fluorescente, con pofenza come indicato, e grado di protezione min. P44
Autonomia di funzionamento pari ad 1ora

NORMATIVO SONO INDICATE

Guama flessibile n pic

MEDIANTE COLORAZIONE MAGENTA

Scatola di derivazione circuifi luce e forza matrice realizzata con corpo in materiale

LEPARTIDIIMPIANTO NON SOGGETTE plasfico/metallico in esecuzione sfagna fissafta a parefe

AD INTERVENTO SONO INDICATE
@ Sezionatore di sgancio ad accesso profeffo

MEDIANTE COLORAZIONE GRIGIA
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canalizzazioni varie per disfribuzione impianti elettrici

Tubazione in pvc rigido/metallo autoestinguente fissata a parefe e/o a soffifto
\/\/\/ Guaina spiralata in pvc/metallo flessibile di derivazione fissata a parefe e/o a soffiffo

% Punto di alimentazione, 1F+N-230V, per apparecchiature di potenza

mﬂmm\ Punto di alimentazione, 3F-400V, per apparecchiafure di pofenza
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Punto presa bivalente 2x10/16A+T di fipo stagno in esecuzione a parefe

Punto di comando (inferruttarel realizzafto in esecuzione stagna fissato a parete

H20
L Caollegamento equipotenziale per fubazione acqua
CH4
- Callegamento equipotenziale per fubazione gas mefano
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SPAZIO A CIELD « = BAGNO
LIBERD el
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SPAZIO A CIELD
LIBERO
Affidamento del ‘Servizio Energia” ex art. 1, comma, 1 lett. p), del
PIANTA CENTRALE TERMICA sc 1:50 D.P.R. 412/1993 s.m.i. con fornitura di combustibile,conduzione e
manutenzione, reperibilitd, pronto intervento e riqualificazione tecnologica

degli impianti termici nelle strutture di proprietd o nella disponibilitd
del’Amministrazione Comunale.

Servizio di progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria e/o riqualificazione.

MANDATARIA

licarx

Comune di Codogno
Via Vittorio Emanuele, 4 CODOGNO

EDIFICIO 10 — ASILO NIDO s
58-10-10-03
PROGETTO ESECUTIVO oax 150
CENTRALEE TERMICA s 01/02/201
PIANTA DISTRIBUZIONE IMP. ELETTRICO =
STATO DI PROGETTO .
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